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Alimentation SPRINKLER (fouille au lot VRD)SPK SPK

Reseau incendie

LEGENDE RESEAUX FLUIDES

Ce plan est destiné à la consultation des entreprises
Il n'est en aucun cas un plan d'exécution

Poteaux Incendie (Nb et Position a confirmer)

Position Postes à préciser

EAU

Regard Batiment AEP
Reseau AEP (Diamètre à préciser suivant besoin))

INCENDIE

SPRINKLER

EAU Potable

Vanne+bouche à clé (position et nb à préciser)

+ Fourreaux vers vannes SPK Vanne SPK à préciser

Robinet Vanne + Bouche à clé

GAZ GAZGAZ Reseau gaz 

 (Nb et Position a confirmer)
+vanne d'isolement sur chaque PI

RIA Réseaux Incendie ArméRIA

EAU
EAU

EAU

AEP Pehd Ø63 AEP Pehd Ø63 AEP Pehd Ø63
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AEP Pehd Ø63

Incendie Fonte Ø250

Incendie Fonte Ø250

Incendie Fonte Ø250 Incendie Fonte Ø250 Alim SPK Ø? 

Incendie Fonte Ø250

Incendie Fonte Ø250

SCHEMA RESEAUX FLUIDESVRD 03a
Gaz - Incendie - Eau potable - Sprinkler

O
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Création d'un regard de puisage
Pour arrosage

Arrosage (Option) ARO Pas de réseau d'arrosage
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Aire de stationnement
4.00 x 8.00 m
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4.00 x 8.00 m

Aire de stationnement
4.00 x 8.00 m

Cuve SPK 600m3

AEP Incendie

Vanne de coupure GAZ

Distance entre poteau 150m par voie praticable

Distance entre poteau 150m par voie praticable
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CompteurCompteur
+ dispositifs anti retour
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